AIRIE DE PARIS Q)
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES

CIRCONSCRIPTION DES AFFAIRES SCOLAIRES Paris, le 11 février 2011
du 20éme arrondissement ‘o

42 rue des Maronites - 75020 PARIS

Té&l : 0140 33 5353

Fax: 0140 33 53 51

Responsable de la Section Batiments
M. Gérard DARCY
Tél.: 0140 33 53 42

COMPTE-RENDU
mis a jour a la suite de la Visite d'Architecture
du 25 janvier 2011

Ecole Maternelle'
90 rue des Amandiers
75020 PARIS

Participants :
NOMS ¢ QUALITE
M. DARCY Responsable de la Section Batiments a la CAS/20
M. NEGADI CAS/20 '
M. DERAUCROIX . Ingénieur SLA/20
M. GONFROY Agent d'Exploitation SLA/20
Mme DAUNAY Directrice de I'école
Le responsable de la section batiments _ La chef de la girconscription
(77
‘Gérard DARCY Marie-Héléne RIGLET

@ paris
Le 3975
Inf PZris.fr

Prix 0'un Gppel local & porty @'un potle fis




Ecole : Maternelle 90 rue des Amandiers, Paris 20éme

Date de la VA :'25/01/2011

SUITES DONNEES

A LA CHARGE DE

: ETUDE ET
RECENSEMENT N° GO ATELIER AUTRES | CHIFFRAGE
PAR SLA
| - RAPPEL PROGRAMME ANNEE 2010
Réfection de la terrasse fait 200902329
I - PROPOSITION PROGRAMME ANNEE 2011
Réfection du muret du jardin (petites vacances) 200928166 SLA
Creation de réserves coupe-feu en cave (petites 200928165 SLA
vacances) _
lll - ENTRETIEN FONCIER - GROSSES
REPARATIONS
Plan climat X
IV - SECURITE (DATE DE DERNIERE VISITE) :
27/04/2006 ( prochaine 2011)
1Points 1 a5 fait
Points 6 et 7 ; ECOLE
Chiffrer DEKRA électricité juin 2010 si nécessaire DDSLA
V - AMELIORATIONS
Réfection des peintures de I'école 7 200900900 X
Sanitaire cour : rajouter, 2 cuvettes sanitaires, déplacer :
2 urinoirs a gauche et raccourcir duos, prévoir 3 DDSLA
‘|robinets
Traitement étanchéité joints verriére (en cours, a suivre) SLA
Mpdermsat:on de I'éclairage de la grotte (néons DDSLA
défectueux)
VI - ENTRETIEN ET PETITES AMELIORATIONS
Traiter étanchéité (problémes récurrents) mur rez-de- X
chaussée fond salle de gym a gauche
Sanitaires rez-de-chaussée : pose d'une grande X
cloisonnette pour isoler douche
Peinture skydomes en noir pour dortoir - X
Rajouter plaque latérale habillage radiateurs manquants
o -desch . .
(sanitaires rez-de-chaussée, réfectoire, classe 1, EPL) STEGC
Local technique proche grotte & débarrasser pour acces
armoire électrique CAS/AE
Sanitaires proches dortoir . prévoir éclairage atténué X
par variateur
BAES grotte : rajouter pictogramme X




