MAIRIE DE PARIS Q)

DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES

CIRCONSCRIPTION DES AFFAIRES SCOLAIRES Paris, le 19 novembre 2010
du 20éme arrondissement '

42 rue des Maronites - 75020 PARIS

Tél : 01 40 33 53 53 :

Fax: 0140 33 53 51

Responsable de la Section Batiments
M. Gérard DARCY
Tél. : 0140335342

COMPTE-RENDU
mis a jour a la suite de la Visite d'Architecture
du 8 novembre 2010

Ecole Polyvalente
32 rue Olivier Métra

75020 PARIS
Participants :
NOMS e ~ QUALITE
M. DARCY -~ |Responsable de la Section Batiments a la CAS/20
Mme HOULMANN CAS/20
M. ABDESSELEM Technicien supérieur SLA/20
M. CHOUARD ' Ingénieur des travaux SLA/20
|M. GOSSELIN A Agent de maitrise SLA/20
M. GUERMONPREZ Directeur de l'école
Le responsable de la section batiments La chefde la cir;onscription

Gérard DARCY Marie-Hélene RIGLET
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Ecole : Polyvalente 32 rue Olivier Métra, Paris 20éme Date de la VA : 08/11/2010
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SUITES DONNEES

A LA CHARGE DE

ETUDE ET

RECENSEMENT N° GO ATELIER AUTRES CHIFFRAGE
' PAR SLA

| - RAPPEL PROGRAMME ANNEE 2010

Neant (école restructurée livrée en septembre 2009)
Réunion avec l'architecte et I'entreprise prévue 9/11/10

Il - PROPOSITION PROGRAMME ANNEE 2011

NEANT

Il - ENTRETIEN FONCIER - GROSSES REPARATIONS

NEANT

IV - SECURITE (DATE DE DERNIERE VISITE) : 19/06/2009°
(prochaine 2014)

Point 1 (levée réserves électrique 2009 et 2010 & financer si SLA
nécessaire)

Points 2, 3, 4 (concerne classe 1) ' X

Points 5, 7 fait .

Points 6, 8 ' ECOLE
Batterie alarme a vérifier ' BESE

V - AMELIORATIONS

Doit étre financé :
« réfection des lavabos (février 2011)

* création ouverture pour cabinet médical (février 2011)

Entreprise doit repasser pour :

- surveiller étanchéité préau élémentaire, palier appartemént SLA
* pose films sur vitres CP1, salle motricité, EPL SLA
Sécuriser ouverture porte annexe d'entrée

Pose protection plastique capuchon pour déclancheur alarme ' SLA
Pose eclairage zénithal sur sas entrée école SLA

VI - ENTRETIEN ET PETITES AMELIORATIONS

Pose corniéres protection sur angles de murs intérieurs (1m

20) dans couloir 2éme étage proche sanitaires 1er étage (voir X
directeur)

Changer ampoule sous-sol acces chaufferie X
Sur toutes portes rez-de-chaussée coté cour : bouton molleté | X

a poser cote intérieur (demi-canon, rien coté extérieur)

Grille accés extérieur sur rue : pose aimant fixation en haut X
partie gauche en entrant




